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『私たちの都市ガス(2018 年 2月)』 正誤表 

このたびは『私たちの都市ガス（2018 年 2 月）』をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 

本書につきまして誤りがございましたので、以下のとおり訂正させていただきますとともに本書をご愛用いただいている皆様にご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。 

一般社団法人 日本ガス協会 
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(3) 安全設備 

安全設備についてはガス事業法で建物区分ごとに下表のように定められています。 

表 5.1.2 建物区分ごとの安全設備 

保安上の 
優先順位 

ガス漏れ警報器
等の設置 
（注 1） 

引込管ガス遮
断 

装置の設置 
（注 2） 

緊急ガス遮断 
装置の設置 

建物区分

特定地下街等 １ ○ ○ ○ 

特定地下室等 ２ ○ ○ ○ 

超高層建物 ３ ○ ○ ○ 

高層建物 ５  ○  

特定大規模建

物 
４ ○ ○ ○ 

特定中規模建

物 
６    

特定公共用建

物 
７    

工業用建物 ８    

一般業務用建

物 
９    

一般集合住宅 10    

一般住宅 11    

その他
中圧設備建物 ○（注 3） ○ ○（注 3）

地下室等  ○  

（○印は設置が必要なもの） 
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天ぷらの適温 発 煙 開 始 自 然 発 火 

図 5.3.3 天ぷら油の温度変化 
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がり自然発火します。 180℃と 260℃の挿絵を入れ替え


